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Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.
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Tilausnro 141216 (1051/Prosessi), saapunut 7.11.2023, näytteet otettu 7.11.2023 (08.12)
Näytteenottaja: Bror-Erik Nyholm

Paikka: Raakavedenpuhd. prosessivesi

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

8663 2. Prosessivesi

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 8663

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 7,6
*KMnO4-luku mg/l 4,3
*Hapettuvuus, CODMn mgO2/l 1,1
*Kokonaiskovuus mmol/l 0,43
*Kokonaiskovuus °dH 2,4

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Määrityksen edessä 1), 2), 3), 7) ja/tai 8) = alihankinta

Helmiina Manner
Kemisti
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*KMnO4-luku SFS 3036:1981 (TL64)
*Hapettuvuus, CODMn SFS 3036:1981 (TL64)
*Kokonaiskovuus SFS 3003: 1987 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2023/8663 ±0,2  yks. 7.11.2023

*KMnO4-luku 2023/8663 ±1,6  mg/l 9.11.2023

*Hapettuvuus, CODMn 2023/8663 ±0,4  mgO2/l 9.11.2023

*Kokonaiskovuus 2023/8663 ±12% 7.11.2023


