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Inkoon kunta FINAS
YhdySkuntatekmset palveIUt Finnish Accreditation Service
Bergman, Peter T147 (EN ISO/IEC 17025)

PL 6
10211 INKOO

Tilausnro 141626 (1195/Café 51), saapunut 4.12.2023, naytteet otettu 4.12.2023
Naytteenottaja: Leif Helander

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
9387 Café 51, ylimaarainen nayte

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maéritys Yksikko 9387 Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h) MPN/100 ml 0 <1 (V)
*Suolistoperéiset enterokokit pmy/100 ml 0 <1 (V)
*Koliformiset bakteerit (37°C) MPN/100 ml 0 <1(T)
*Pesakkeiden Ikm (22°C, 68h) pmy/ml 0

Merkintojen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015
*=akkreditoitu menetelmd; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Maarityksen edessa 1), 2), 3), 7) ja/tai 8) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi tayttaa tutkituilta ominaisuuksiltaan Sosiaali- ja terveysministerion asetuksen 1352/2015
laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.

Loe  Polhre

Mira Peltola
Vastaava laborantti, FM

Tulokset koskevat vastaanotettua naytetta.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelm&-, mittausepavarmuus- ja maarityspaivatiedot liitteend/toimitetaan pyydettédessa.

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sahkoposti Alv.rek.
Lansi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@Iuvylab.fi
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MENETELMATIEDOT

Maéritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli (37°C, 18h) SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Suolistoperaiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (37°C) SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Pesakkeiden lkm (22°C, 68h) SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maéaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
*E.coli (37°C, 18h) 2023/9387  Maaritysrajan alitus 4.12.2023
*Suolistoperaiset enterokokit 2023/9387  Maaritysrajan alitus 4.12.2023
*Koliformiset bakteerit (37°C) 2023/9387  Maaritysrajan alitus 4.12.2023
*Pesédkkeiden Ikm (22°C, 68h) 2023/9387  Maaritysrajan alitus 4.12.2023

Tulokset koskevat vastaanotettua naytetta.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelm&-, mittausepavarmuus- ja maarityspaivatiedot liitteend/toimitetaan pyydettédessa.



