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Inkoon kunta
Yhdyskuntatekniset palvelut
Bergman, Peter
PL 6
10211 INKOO

Tilausnro 145908 (1195/Västankv), saapunut 3.9.2024, näytteet otettu 3.9.2024 (09.05)
Näytteenottaja: Leif Helander

Paikka: Västankvarn lågstadieskola (401/2001)

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

7146 Västankvarn lågstadieskola

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 7146 Ohjearvo

*E.coli (37°C, 18h) MPN/100 ml 0 <1 (V)
*Koliformiset bakteerit (37°C) MPN/100 ml 0 <1 (S)
Haju ei hajua
Maku ei makua
*Sameus FNU 0,29 «1 (T)
*Väriluku mg/l, Pt <5 «5 (T)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 7,6 «9,5, »6,5 (T)
*Rauta, Fe µg/l 29 «200 (S)
*Mangaani, Mn µg/l 89 «50 (S)
*Ammonium, NH4 mgNH4/l <0,006 «0,5 (S)
*Ammoniumtyppi, NH4-N mgN/l <0,005 «0,4 (S)
*Nitriitti, NO2 mgNO2/l 0,008 «0,49 (V)
*Nitriittityppi, NO2-N mgN/l 0,002 «0,15 (V)
*Nitraatti, NO3 mgNO3/l 0,24 «49 (V)
*Nitraattityppi, NO3-N mgN/l 0,055 «11 (V)
*Hapettuvuus, CODMn mgO2/l 2,4 «5 (S)
*Kloridi, Cl mg/l 12 «100 (S)
*(NO3+NO2)-N mgN/l 0,058

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 401/2001
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Veden mangaanipitoisuus ylittää laatusuositusten mukaisen enimmäispitoisuuden 50 µg Mn/l.

Muut tutkitut ominaisuudet täyttävät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 
laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.
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Helmiina Manner
Kemisti
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli (37°C, 18h) SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (37°C) SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Maku Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)

*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)
*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*Rauta, Fe SFS 3028:1976 (TL64)

*Mangaani, Mn SFS 3033:1976 (TL64)
*Ammonium, NH4 Sis.men. MENE 47, SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)
*Nitriittityppi, NO2-N SFS 3029:1976, määritys tehty 24 h sis. näytteenotosta (TL64)
*Nitraattityppi, NO3-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)

*Hapettuvuus, CODMn SFS 3036:1981 (TL64)
*Kloridi, Cl SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*(NO3+NO2)-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*E.coli (37°C, 18h) 2024/7146 Määritysrajan alitus 3.9.2024

*Koliformiset bakteerit (37°C) 2024/7146 Määritysrajan alitus 3.9.2024

Haju 2024/7146 4.9.2024

Maku 2024/7146 4.9.2024

*Sameus 2024/7146 ±0,1  FNU 3.9.2024

*Väriluku 2024/7146 Määritysrajan alitus 4.9.2024

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2024/7146 ±0,2  yks. 3.9.2024

*Rauta, Fe 2024/7146 ±12,5  µg/l 9.9.2024

*Mangaani, Mn 2024/7146 ±14% 5.9.2024

*Ammonium, NH4 2024/7146 Määritysrajan alitus 5.9.2024

*Nitriittityppi, NO2-N 2024/7146 ±0,0009  mgN/l 3.9.2024

*Nitraattityppi, NO3-N 2024/7146 ±17% 4.9.2024
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MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.
*Hapettuvuus, CODMn 2024/7146 ±0,4  mgO2/l 5.9.2024
*Kloridi, Cl 2024/7146 ±12% 5.9.2024
*(NO3+NO2)-N 2024/7146 ±17% 4.9.2024


