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Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

Inkoon kunta
Yhdyskuntatekniset palvelut
Helander, Jerry
PL 6
10211 INKOO

Tilausnro 149687 (1050/Fortraa), saapunut 3.6.2025, näytteet otettu 3.6.2025 (9:28)
Näytteenottaja: Bror-Erik Nyholm

Paikka: Joddbölen pintavedenottamo, raakavesi

NÄYTTEENOTTAJAN HAVAINNOT/MITTAUKSET

Havainto/mittaus Yksikkö Tulos

Ulkonäkö väritön, kirkas
Haju hajuton
Maku ei vierasta makua

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

3422 Raakavesi, Joddbölen pintavedenottamo

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 3422

*E.coli (37°C, 18h) MPN/100 ml 0
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 0
*Koliformiset bakteerit (37°C) MPN/100 ml 2
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h) pmy/ml 220
*Rauta, Fe µg/l 330
*Mangaani, Mn µg/l 44
*Sähkönjohtavuus (25°C) µS/cm 61
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 8,4
*Alkaliteetti mmol/l 0,34
*Hapettuvuus, CODMn mgO2/l 8,8
*KMnO4-luku mg/l 35
*Kokonaiskovuus °dH 1,0
*Kokonaiskovuus mmol/l 0,18
7)Levät, valtalajit kts.liite

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Määrityksen edessä 1-12) = alihankinta
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Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.
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Helmiina Manner
Kemisti
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Ulkonäkö kenttämääritys (TL64)
Haju kenttämääritys (TL64)
Maku kenttämääritys (TL64)
*E.coli (37°C, 18h) SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)

*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (37°C) SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h) SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)
*Rauta, Fe SFS 3028:1976 (TL64)

*Mangaani, Mn SFS 3033:1976 (TL64)
*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*Alkaliteetti SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite (TL64)

*Hapettuvuus, CODMn SFS 3036:1981 (TL64)
*KMnO4-luku SFS 3036:1981 (TL64)
*Kokonaiskovuus SFS 3003: 1987 (TL64)
7)Levät, valtalajit kts. liite (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL27 Lounais-Suomen Vesi ja Ympäristötutkimus Oy
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*E.coli (37°C, 18h) 2025/3422 Määritysrajan alitus 3.6.2025

*Suolistoperäiset enterokokit 2025/3422 Määritysrajan alitus 3.6.2025

*Koliformiset bakteerit (37°C) 2025/3422 3.6.2025

*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h) 2025/3422 3.6.2025

*Rauta, Fe 2025/3422 ±10% 4.6.2025

*Mangaani, Mn 2025/3422 ±20% 6.6.2025

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2025/3422 ±5% 3.6.2025

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2025/3422 ±0,2  yks. 3.6.2025

*Alkaliteetti 2025/3422 ±10% 3.6.2025

*Hapettuvuus, CODMn 2025/3422 ±12% 9.6.2025

*KMnO4-luku 2025/3422 ±12% 9.6.2025
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MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.
*Kokonaiskovuus 2025/3422 ±0,05  mmol/l 3.6.2025
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Tilausnro 310755 (LUVYLEVÄ/levänäyt), saapunut 4.6.2025

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

8808 raakavesi 2025/3422

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 8808

Levät, kvant. sinilevälaskenta Ks. laus.

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

LAUSUNTO

Näytteessä havaittiin Planktothrix agardhii -rihmoja (243 rihmaa/ 100 ml), Oscillatoriales rihmoja (480 
rihmaa/100 ml), Chroococcales-kolonioita (46 268 koloniaa/ 100 ml) ja Dolichospermum sp. soluja (122 
solua/100 ml).

Sinilevien yhteenlaskettu biomassa oli 0,076 mg/l.

Hanna Turkki
biologi
(02) 274 0205

TIEDOKSI
Sähköpostina
   LUVYLab Oy Ab/Laboratorio
   LUVYLab Oy Ab/Milla Holopainen
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