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Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

Inkoon kunta
Yhdyskuntatekniset palvelut
Helander, Jerry
PL 6
10211 INKOO

Tilausnro 153501 (1195/Västankv), saapunut 3.2.2026, näytteet otettu 3.2.2026 (09.30)
Näytteenottaja: Bror-Erik Nyholm

Paikka: Västankvarn lågstadieskola (401/2001)

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

462 Västankvarn lågstadieskola

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 462 Ohjearvo

*Mangaani, Mn µg/l 70 «50 (S)

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 401/2001
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Veden mangaanipitoisuus ylittää laatusuositusten mukaisen enimmäispitoisuuden 50 µg Mn/l.  Liiallinen mangaani 
aiheuttaa veteen ja siitä valmistettuihin juomiin epämiellyttävää makua. Se muodostaa mustia kerrostumia saniteetti- 
ja talouskalusteisiin sekä tahraa pyykkiä. Mangaani voi suurina pitoisuuksina aiheuttaa terveyshaittoja.

Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*Mangaani, Mn SFS 3033:1976 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Mangaani, Mn 2026/462 ±14% 11.2.2026


