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Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä. Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan.
Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

Inkoon kunta
Yhdyskuntatekniset palvelut
Helander, Jerry
PL 6
10211 INKOO

Tilausnro 153947 (1195/Ingahemm), saapunut 17.3.2026, näytteet otettu 17.3.2026
Näytteenottaja: Bror-Erik Nyholm

Paikka: Ingahemmet

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

1428 Ingahemmet

1429 Ingahemmet, juoksuttamaton

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 1428 1429 Ohjearvo

3)*Kupari, Cu mg/l 0,532 2,67 «2 (V)

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Määrityksen edessä 1-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Näyte: 1428
Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 
laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.

Näyte: 1429
Juoksuttamattoman näytteen kuparipitoisuus ylittää laatuvaatimuksen <2 mg/l.

Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet
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Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä. Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan.
Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
3)*Kupari, Cu kts.liite (TL143)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL143 MetropoliLab Oy

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

3)*Kupari, Cu 2026/1428 ±0,100  mg/l
2026/1429 ±0,500  mg/l
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Tilaustunnus: 26-007712

Tilaaja
LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

Näytteen tiedot
Tilaajan toimestaNäytteenottajaNäyte 26-007712-001

Nimi 26-1428 Ottosyy Tilaustutkimus
Näytetyyppi Talousvesi Näyte otettu -

Vastaanotettu 18.3.2026 12:00
Tutkimus aloitettu 19.3.2026 7:27

Tulokset
Analyysi MU YksikköTulos Menetelmä

Kemialliset

± 100* Kupari, Cu µg/l532 M0142

* Menetelmä on akkreditoitu
MU = Mittausepävarmuus

Hanna KahelinMetropoliLabin yhteyshenkilö

LUVYLab Oy AbJakelu
Holopainen, Milla, milla.holopainen@luvylab.fi

Menetelmätiedot

Menetelmä Analyysimenetelmän kuvaus

M0142 SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS

Mittausepävarmuus ilmoitetaan vain havaituille analyyteille, joiden pitoisuudet ovat yli määritysrajan. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tulosyksikössä,
ellei toisin ole mittausepävarmuuden yhteydessä mainittu. Arvio mikrobiologisten tulosten mittausepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä.

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain
testatuille näytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat
asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.

Y-tunnus
2340056-8

Viikinkaari 4
00790 Helsinki
www.metropolilab.fi

+358 10 391 350
tulokset@metropolilab.fi
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Tilaustunnus: 26-007713

Tilaaja
LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

Näytteen tiedot
Tilaajan toimestaNäytteenottajaNäyte 26-007713-001

Nimi 26-1429 Ottosyy Tilaustutkimus
Näytetyyppi Talousvesi Näyte otettu -

Vastaanotettu 18.3.2026 12:00
Tutkimus aloitettu 19.3.2026 7:27

Tulokset
Analyysi MU YksikköTulos Menetelmä

Kemialliset

± 500* Kupari, Cu µg/l2670 M0142

* Menetelmä on akkreditoitu
MU = Mittausepävarmuus

Hanna KahelinMetropoliLabin yhteyshenkilö

LUVYLab Oy AbJakelu
Holopainen, Milla, milla.holopainen@luvylab.fi

Menetelmätiedot

Menetelmä Analyysimenetelmän kuvaus

M0142 SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS

Mittausepävarmuus ilmoitetaan vain havaituille analyyteille, joiden pitoisuudet ovat yli määritysrajan. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tulosyksikössä,
ellei toisin ole mittausepävarmuuden yhteydessä mainittu. Arvio mikrobiologisten tulosten mittausepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä.

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain
testatuille näytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat
asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.

Y-tunnus
2340056-8

Viikinkaari 4
00790 Helsinki
www.metropolilab.fi

+358 10 391 350
tulokset@metropolilab.fi


