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NAYTTEENOTTAJAN HAVAINNOT/MITTAUKSET

Havainto/mittaus Yksikko Tulos

Ulkonako variton, kirkas
Haju hajuton

Maku ei vierasta makua
NAYTTEET

Lab.nro Naytteen kuvaus

1737 Raakavesi, Joddboélen pintavedenottamo

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 1737
*E.coli (37°C, 18h) MPN/100 ml 0
*Suolistoperaiset enterokokit pmy/100 ml 0
*Koliformiset bakteerit (37°C) MPN/100 ml 4
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h) pmy/ml 180
*Rauta, Fe ug/l 520
*Mangaani, Mn ug/l 51
*Sahkonjohtavuus (25°C) uS/cm 55
*pH (mittaus huoneenlammossa) 7,1
*Alkaliteetti mmol/I 0,24
*Hapettuvuus, CODMn mg02/I 8,6
*KMnO4-luku mg/| 34
*Kokonaiskovuus mmol/I 0,15
*Kokonaiskovuus °dH 0,86
Merkintojen selityksid: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtdsuuri kuin.
*=akkreditoitu menetelmd; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Maarityksen edessd 1-12) = alihankinta

Modrr M~

Helmiina Manner
Kemisti

Tulokset koskevat vastaanotettua ndytettd.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmd-, mittausepdvarmuus- ja mddrityspdivétiedot liitteend/toimitetaan pyydettéessd.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Ulkonako kenttamaaritys (TL64)

Haju kenttamaaritys (TL64)

Maku kenttamaaritys (TL64)

*E.coli (37°C, 18h)

*Suolistoperaiset enterokokit
*Koliformiset bakteerit (37°C)
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h)
*Rauta, Fe

*Mangaani, Mn
*Sahkonjohtavuus (25°C)

*pH (mittaus huoneenlammassa)
*Alkaliteetti

*Hapettuvuus, CODMn
*KMnO4-luku
*Kokonaiskovuus

SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)

SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)
SFS 3028:1976 (TL64)

SFS 3033:1976 (TL64)
SFS-EN 27888:1994 (TL64)
SFS 3021:1979 (TL64)
SFS-EN 1SO 9963-1:1996, standardin kansallinen liite (TL64)

SFS 3036:1981 (TL64)
SFS 3036:1981 (TL64)
SFS 3003: 1987 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus

Tutkimuslaitoksen nimi

TL64

LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
*E.coli (37°C, 18h) 2026/1737  Maaéritysrajan  alitus 7.4.2026
*Suolistoperaiset enterokokit 2026/1737  Madéritysrajan alitus 7.4.2026
*Koliformiset bakteerit (37°C) 2026/1737 7.4.2026
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h) 2026/1737 7.4.2026
*Rauta, Fe 2026/1737  +10% 10.4.2026
*Mangaani, Mn 2026/1737 +14% 10.4.2026
*Sahkonjohtavuus (25°C) 2026/1737  +5% 7.4.2026
*pH (mittaus huoneenlammadssa) 2026/1737  +0,2 yks. 7.4.2026
*Alkaliteetti 2026/1737  +10% 7.4.2026
*Hapettuvuus, CODMn 2026/1737  +12% 13.4.2026
*KMnO4-luku 2026/1737 +12% 13.4.2026
*Kokonaiskovuus 2026/1737  +0,05 mmol/I 10.4.2026

Tulokset koskevat vastaanotettua ndytettd.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmd-, mittausepdvarmuus- ja mddrityspdivétiedot liitteend/toimitetaan pyydettéessd.



